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１．͸͡めに
2017年4月1日時点において，文部科学省が示し
た「公立学校施設の空調（冷房）設備設置状況の結
果について」1)によると，公立の小中学校の普通教
室と特別教室における冷房の設置率（全国平均）は
41.7％だった。冷房設置率が1位の香川県の92.3％
や東京都の84.5％と比べて，新潟県の設置率は19.4
％で47都道府県中36位だった。

2018年の夏は太平洋高気圧とチベット高気圧の
張り出しがともに強く，気温が顕著に上昇する日が
多く，九州から関東にかけて平均気温がかなり高く
なり40℃前後の猛烈な暑さが数日続いた所もある
などの記録的な猛暑日が続いた。このことを受けて，
2018年10月15日に平成30年度補正予算案（第1号）
2)において，熱中症対策として公立学校施設の普通
教室にエアコンを設置するのに要する費用の一部補
助（約822億円）が閣議決定された。
一方，冷房時においては冷房効率を上げるために
窓扉を閉めることが多いことから，教室内の空気汚
染が懸念される。このことから，冷房設備の設置を
考慮する際には換気設備の設置も考える必要があ
る。
そこで本研究では，エアコンの設置費用の補助を
考慮して，2018年10月の時点における新潟県の公
立小中学校の普通教室に冷房設備と換気設備を設置
する動向や課題を把握すると共に，これまでの設置・

運転状況の実態を把握することを目的として，教育
委員会や小中学校にヒアリング調査とアンケート調
査を行った。
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冷房設備設置補助金決定後における
新潟県内の小中学校での冷房・換気設備の設置動向と課題
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図 1 新潟県の市町村別にみた 7 月平均気温と 
冷房設備設置率との関係 

図 2 新潟県の財政力指数と冷房設備設置率との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 新潟県の市町村別にみた 7 月平均気温と 
冷房設備設置率との関係 

図 2 新潟県の財政力指数と冷房設備設置率との関係 
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財政力指数(2016～2018年度3ヶ年の平均値）
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新潟県の地域（下越・中越・上越）別にみた7月平
均気温と普通教室の冷房設置率との関係を図1に示
す。中越地域の平均気温が下越や上越よりやや高い
傾向があるが，両者間には関係は見られない。
新潟県の市町村別にみた財政力指数（2016～2018

年の3ヶ年の平均値）注1)と冷房設置率との関係を図
2に示す。良好な学習環境を重視する市長の考えに
より冷房設備を普通教室に設置したＡ市を除くと，
両者には相関関係が認められ，財政力指数が高い地
域の学校には冷房を設置する割合が高いことがわか
った。冷房設備の設置や維持管理にはかなりの費用
がかかることが影響していると考えられる。
2.2　ௐࠪ方法
調査の概要を表1に示す。2018年10月10日に，
新潟県A市の教育委員会と小中学校各1校に，冷房
設置の経緯や学校での使用実態に関してヒアリング
調査を行い，それ以降の調査内容と方針を決めた。
さらに，11月1日～ 12月20日に新潟県内の市町
村の教育委員会とその市町村において普通教室に冷
房設備を8割以上の割合で設置している小中学校数
校を対象にアンケート調査を行った。教育委員会に
は冷房設備の導入の必要性や使用方法の通達や冷房
設備や換気設備の種類や費用の対策などについて，
小中学校の管理職の先生には両設備の使用指針や使
用状況などについて回答していただいた。
2.3　ྫྷ๪ɾؾ׵ઃඋのઃஔの実ଶ
アンケート調査とヒアリング調査に協力してい
ただいた教育委員会を含む24市町村（回収率92％）
と小学校38校と中学校32校（回収率82％）から回
答を得た。表2に示すように，本調査の対象教育委
員会は新潟県内の教育委員会の約80％に相当する。
一方，普通教室に冷房設備を8割以上の割合で設置
している小中学校が少ないことから，調査対象の小
中学校は新潟県内の小学校や中学校の約8％と約14

％である。
各市町村における公立小中学校合計数別にみた本
調査に協力していただいた市町村数を図3に示す。
本調査で対象とした市町村の学校数は，小中学校合
計数の多い3つの市を除くと，30校以下がほとんど
で，特に10校以下の市町村が多い。
教育委員会が回答した8割以上の普通教室に冷
房・換気設備が設置されている小中学校の割合別の
市町村割合を図4に示す。0％（冷房または換気設
備が未設置）の市町村の割合を見ると，冷房設備の
場合，小・中学校ともに約46％であり，換気設備の
場合には小学校が35％，中学校が40％である。一方，
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⾲㸰 新潟県ෆの市町村数とᑠ୰Ꮫᰯ数にࡿࡅ࠾ 
ᮏㄪᰝᑐ㇟のࡽࢀࡇの数と๭ྜ 
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図㸯㸵 ᥮気設備ࢆ設置࠸࡞ࡋ⌮⏤㸦ᩍ⫱ጤဨ఍㸧 

冷房設備 換気設備
使用基準 室温28℃以上(1) 常時運転（1）

使用条件
設定温度28℃(2)
　　　　　　17～28℃(1)

使用指針の配布（1）

使用指針の配布(1)
職員の説明会(1)

使用指針の配布(1)

通達内容

使用指針の
通達方法

　　　　　　※括弧内の数値：回答教育委員会数
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学ߍのྫྷ๪ɾؾ׵ઃඋの実ଶ（ڭҭҕһ会）
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100％（全学校の普通教室に各々の設備が設置）の
市町村の割合を見ると，冷房設備は小学校約21％
で，中学校約29％であり，換気設備は小学校30％で，
中学校40％である。
以上のことから，普通教室での設置割合は換気設
備より冷房設備が低く，中学校より小学校が低いこ
とがわかった。
教育委員会に尋ねた小中学校の冷房・換気設備の
実態を図5に示す。冷房設備の種類はパッケージエ
アコン（48％）が多く，パッケージエアコンとヒー
トポンプエアコンの2種類を混合して設置している
学校も38％ある。熱源は電気が約57％で最も多く，
学校によってはガスを熱源とて併用する学校も約
35％ある。今後の冷房使用に伴う電気使用量の増加
が見込まれる。設置方法は天井吊型が約48％で最
も多く，学校によっては天井埋込型や壁設置型と併
用した学校も多少ある。
換気設備はプロペラ型が約29％で最も多く，次
いで天井取り付け型も約24％で，両者を併用する
学校もある。
ઃඋ使用にؾ׵΁のྫྷ๪ɾߍҭҕһ会͔Β学ڭ�　2.4

ؔ͢る௨ୡ
教育委員会から学校への冷房・換気設備の使用基
準や条件及び通達方法に関する内容を表3に示す。
回答した教育委員会数は少ないが，冷房設備の使用
基準は室温が28℃以上の際に設定温度を28℃にす
ることになっている。これらの基準や条件を資料に
まとめて配布したり，教職員に説明会を行っている。
また，換気設備は常時運転とし，使用指針に関する
資料を配布している。
　冷房・換気設備の使用に関する教育委員会から学
校への通達を行わない理由を図6に示す。冷房設備
の場合，「各学校で使用指針を定めればよい」という
理由を約50％の教育委員会が，「使用指針は決めず
に臨機応変に使用すればよい」という理由を約28

％の教育委員会が挙げていることから，教育委員会
が学校に使用指針を一任している様相が伺える。
一方，換気設備の場合には，約53％の教育委員
会が前述した両意見を挙げている。教育委員会は各
学校の状況を十分に把握していないために，各学校
に使用方法を任せていると考えられる。
学校における冷房・換気設備の使用方法の実態を
図7に示す。冷房設備については，「学校で定めた使
用指針に基づき運転」が約70％と最も高いのに対
して，換気設備については，「各先生の判断に委ねて
いる」が63％と最も高い。このことから使用方法

については，冷房設備と換気設備で大きく異なるこ
とがわかった。冷房設備の場合，設定の相違により
各教室内の温熱環境や電気使用量などが大きく異な
るため，使用指針を示す必要があると考えられる。
2.5　ྫྷ๪ɾؾ׵ઃඋの使用実ଶとඞ要ੑ
学校に尋ねた普通教室における冷房設備の設定

（温度・風向・風量）別割合を図8に示す。冷房運転
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表３　�ྫྷ ๪とؾ׵ઃඋの使用にؔ͢るڭҭҕһ
会͔Β学ߍ΁の௨ୡ಺༰と方法

ਤ６　�学ߍ΁ઃඋの使用にؔ͢る௨ୡΛ
（ҭҕһ会ڭ）わない理༝ߦ　　　

ਤ７　学ߍにおけるྫྷ๪ɾؾ׵ઃඋの使用方法
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ਤ８　ී௨ࣨڭͰのྫྷ๪ઃඋのઃ定別ׂ߹（学ߍ）
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において，設定温度は「28℃」が約30％，風向は「ス
イング」が約70％，風量は「自動」が約70％と最
も高い。表3で示した室温や設定温度を28℃とする
冷房の使用基準や条件を踏まえて28℃設定にする
学校の割合が高い。また，教室は多くの児童生徒が
座っているためにスイングの設定が多く，教師は授
業の進行や児童生徒への教授に集中しており，こま
めに調節できないために風量が自動になっていると
推定される。
　図9に冷房設備が必要な理由を挙げた学校の割合
を示す。「熱中症の危険を防止する」や「学習に集中
して取り組める環境の確保」の各々の理由を約94

％の学校が挙げていることから，児童生徒の心身の
悪化や暑さによる学習への弊害を防ぐために冷房設
備が必要であると考えている様相が伺える。
換気設備の使用状況別にみた学校数の割合を図

10に，換気設備を使用しない理由を図11に示す。
換気設備があっても「あまり使用しない」や「ほと
んど使用しない」の合計割合は約54％と高く，「冷
房時に使用」の割合が約7％とかなり低い。また，
換気設備を使用しない理由として「窓扉の開放で換
気できている」を約85％の学校が挙げており，換
気設備の使用の必要性が認識されていないことが明
らかになった。さらに，換気設備の運転による騒音
も約23％挙げられていた。
冷房運転時の普通教室における外側窓と廊下側窓
及び欄間窓の開閉状況を図12に示す。回答した全
学校における全閉の割合を見ると，外側窓は100％
で，廊下側の窓扉は約92％，欄間窓は約72％である。
欄間窓の一部開の割合が約24％と他に比べて高い。
このことから，冷房運転時に廊下側の欄間窓を開け
て換気を多少行おうとしている学校がややあるが，
十分な換気が行われていないことが明らかである。
従って，換気設備を使用する必要性が認められる。
図13は教育委員会と学校側が回答した冷房時に

換気をする必要性を示す。「必要」という意見の割合
が最も高く，学校が58％で教育委員会では約42％
である。また，「わからない」という割合は続いて高
く，両者とも37％前後である。教育委員会の約13

％が「不要」と回答していることから，教育委員会
は換気の必要性の認識が不足していると言える。
2.6　ྫྷ๪ɾؾ׵ઃඋの今後のಈ޲
優先順位別にみた今後の学校事業の割合を図14

に示す。優先順位の1位として，冷暖房設備の設置
を挙げる市町村が60％で最も高い。これは，戦後
に建てられた校舎の老朽化に伴う長寿命化の工事や

耐震補強の工事が概ね終了した学校が多いことや，
近年の夏季の猛暑による熱中症患者の急増や2018

年に児童1人が亡くなったことに加えて，平成30年
度補正予算案（第1号）の提示によるためと推定さ
れる。2位に「校舎の長寿命化」（42％）を，3位に
「トイレの洋式化」（50％）を挙げる市町村の割合が
高かった。
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図 1� ᥮気設備౑⏝≧ἣ別のᏛᰯ๭ྜ 
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ਤ９　ྫྷ๪ઃඋがඞ要な理༝別にΈた学ׂߍ߹
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ਤ12　�ྫྷ ๪ӡస࣌における֎ଆと࿓Լଆの
　　　૭൶及びཝؒ૭の։ดঢ়گ

ਤ11　ؾ׵ઃඋΛ使用しない理༝（学ߍ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 � 冷房設備ࡀᚲせ࡞⌮⏤別にみたᏛᰯ๭ྜ 

図 1� ᥮気設備౑⏝≧ἣ別のᏛᰯ๭ྜ 

図 12 Ꮫᰯにࡿࡅ࠾冷房㐠㌿᫬にࡿࡅ࠾እഃとᗯୗഃの 
❆ᡬの㛤㛢≧ἣ 



203冷房設備設置補助金決定後における新潟県内の小中学校での冷房・換気設備の設置動向と課題

冷房設備の導入費用の一部補助を踏まえて教育委
員会に尋ねた冷房設備設置に関する今後の予定と冷
房設備の設置検討時における換気設備設置の検討の
有無を図15に，冷房設備設置の決定や検討をした
理由別にみた優先順位の割合を図16に，及び教育
委員会が挙げた換気設備を設置しない理由を図17

に示す。
図15から，21％の全普通教室に冷房設備を設置

している市町村を除く市町村の全てが冷房設備を設
置していない普通教室に冷房設備の設置を決定（約
54％），または検討（25％）している。これは，図
16に示す決定や検討の理由の1位に挙げられた「政
府による冷房設置支援の検討」（39％）が１要因と
して挙げられる。財政が厳しい市町村にとって冷房
設備の設置は難しいが，近年の猛暑や地球温暖化を
考慮して補助金を受ける機会を活用することで検
討・決定されたと推定する。
一方，図15より冷房設備の設置検討時に換気設
備の設置を「特に検討したことがない」市町村は約
62％だった。設置しない理由（図17）として，「設
置費用が確保できない」が約42％と最も高く，「設
置の必要性を感じない」と「窓扉の開放で十分であ
る」は各々約33％であった。
以上より，各市町村は普通教室への冷房設備設置
の導入に積極的であるが，換気設備の設置の検討は
していないこと，及び冷房設備設置後において換気
の必要性の認識不足により換気設備が設置されない
ことを踏まえると，換気設備を使用しないことによ
る教室内の空気汚染問題が懸念される。
2.7　今後のޫ೤අのରࡦ
冷房や換気設備の使用に伴い，光熱費の増加が見
込まれることに関する費用の心配や対策の有無を図
18に，具体的な対策を図19に示す。費用の心配を
している市町村は約83％で，約33％が対策を検討
していない。検討している市町村の約67％が教育
費の増額を挙げており，使用量の上限を設けること
を約42％の市町村が挙げた。電気使用量の増加が
懸念されることから，今後は冷房設備の使用指針を
学校に全面的に委ねるのではなく，学校の実態や児
童生徒の健康面に配慮して教育委員会からもある程
度提示する必要があると言える。
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ਤ13　ྫྷ๪࣌に͢ؾ׵るඞ要ੑ

ਤ14　�༏ઌॱҐ別にΈた今後の学ߍ事業
のׂ߹（ڭҭҕһ会）

ਤ16　�ྫྷ ๪ઃඋઃஔのܾ定΍ݕ౼Λした理༝別
にΈた༏ઌॱҐのׂ߹（ڭҭҕһ会）
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ਤ15　�ྫྷ ๪ઃඋઃஔにؔ͢る今後の予定とྫྷ๪
ઃඋઃஔݕ౼࣌のؾ׵ઃඋのઃஔのݕ౼
の༗ແ（ڭҭҕһ会）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1� 冷房᫬に᥮気ࡿࡍᚲせᛶ 

図 1� ඃඛ㡰఩別にみた௒ᚋのᏛᰯ஦ᴗの๭ྜ 
�ᩍ⫱ጤဨ఍� 

図 1� 冷房設備設置のỴᐃ᳨ࡸウࡋࢆた⌮⏤別にみた 
ඃඛ㡰఩の๭ྜ�ᩍ⫱ጤဨ఍�  



新潟大学教育学部研究紀要　第 12 巻　第 2 号204

３．まとめ
　本研究では、2018年10～ 12月において新潟県内
の24市町村の公立小中学校70校を対象に、普通教
室に冷房設備と換気設備の設置・運転状況の実態を
把握するためと、冷房設備の設置費用の一部補助
（2018年10月の閣議決定）を考慮して今後の冷房・
換気設備の設置動向や課題を検討するためにヒアリ
ング調査とアンケート調査を行った。以下に得られ
た知見を示す。
1) 普通教室での設備の設置割合は、換気設備より冷
房設備が低く、中学より小学校が低い。冷房設備
はパッケージエアコン(約48％）、天井吊型（約48

％）、電気の熱源（約57％）が最も多い。換気設
備はプロペラ型が約29％で最も多い。冷房設備の
設置より、今後の電気使用量の増加が見込まれる。

2) 冷房設備の使用基準は，室温が28℃以上の際に
設定温度を28℃にすることになっている。換気設
備は常時運転とし、使用指針に関する資料を配布
している。しかし，教育委員会は学校に冷房・換
気の設備の使用指針を一任している傾向がある。
一方、学校における冷房設備運転は「学校で定め
た使用指針に基づき運転」が約70％と最も高く、
換気設備は「各先生の判断に委ねている」が63％
と最も高い。

3) 学校での冷房運転において、設定温度は28℃が
約30％、風向はスイングが約70％、風量は自動
が約70％と最も高い。学校では、児童生徒の心身
の悪化や暑さによる学習への弊害を防ぐために冷
房設備が必要であると考えている。

4) 換気設備があっても「あまり使用しない」や「ほ
とんど使用しない」の合計割合は約54％と高く、
「冷房時に使用」の割合が約7％とかなり低い。ま
た、換気設備を使用しない理由として、「窓扉の開
放で換気ができている」を約85％が挙げており、
換気設備の使用の必要性が認識されていない。冷
房運転時に廊下側の欄間窓を開けて換気を多少行
おうとしている学校もややあるが、窓扉が閉めら
れる傾向にあることから十分な換気が行われてい
ない。冷房時に換気設備を必要という割合が、学
校で58％で、教育委員会で約42％である。

5) 冷房設備の設置費用の一部補助の補正予算決定
後に、新潟県内の冷房設備を設置していない多く
の市町村では普通教室に冷房を設置することを決
定または検討していること、及び今後の光熱費の
対策が十分に行なわれていないことを明らかにし
た。

6)  換気設備の設置費用の問題や冷房時に換気設備
を使用する必要性を教育委員会も学校も十分に認
識していないことから、換気設備を今後設置す
る学校は少ない。冷房設備設置後の教室内の空気
汚染の問題が生じる可能性があることが認められ
た。

ँࣙ
本調査において，新潟県内の多くの市町村の教育

委員会や小中学校の管理職の教員の皆様に多大なる
ご協力とご尽力をいただきました。ここに記して深
謝の意を表します。
　
஫ऍ
1） 財政力指数とは，ある団体が標準的な行政を行
う場合に必要な一般財源額（基準財政需要額）
のうち，どの程度，地方税等の収入（基準財政
収入額）でまかなえるかを示したもの。率が高
いほど，財政力が高い。
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⾲㸰 新潟県ෆの市町村数とᑠ୰Ꮫᰯ数にࡿࡅ࠾ 
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図㸯㸵 ᥮気設備ࢆ設置࠸࡞ࡋ⌮⏤㸦ᩍ⫱ጤဨ఍㸧 

冷房設備 換気設備
使用基準 室温28℃以上(1) 常時運転（1）

使用条件
設定温度28℃(2)
　　　　　　17～28℃(1)

使用指針の配布（1）

使用指針の配布(1)
職員の説明会(1)

使用指針の配布(1)

通達内容

使用指針の
通達方法

　　　　　　※括弧内の数値：回答教育委員会数

市町村 小学校 中学校

新潟県内 �� ��� 22�

調査市町村 2������ �������� �2�1��2��

ਤ17　ؾ׵�ઃඋΛઃஔしない理༝
（ҭҕһ会ڭ）　　　

ਤ18　�今後૿Ճ͢るޫ೤අの৺഑΍ରࡦ
（ҭҕһ会ڭ）

ਤ19　�۩ମ的なରࡦ別にΈたࢢொଜׂ߹
（ҭҕһ会ڭ）　　　
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財政力指数＝（基準財政収入額÷基準財政需要
額）の３ヶ年平均値で計算する。
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